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1 Hinweise zur CE-Kennzeichnung der Baugruppe
1.1 EU-Richtlinie EMV

Fur die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Baugruppe gilt:

Produkte, die das CE-Kennzeichen tragen, erfiillen die Anforderungen der EU Richtlinie "Elektro-
magnetische Vertraglichkeit" und die dort aufgefuhrten harmonisierten europaischen Normen
(EN).

Die EU-Konformitatserklarungen werden gemaf der EU-Richtlinie, Artikel 10, fur die zustandi-
gen Behdrden zur Verfligung gehalten bei:

Deutschmann Automation GmbH & Co. KG, Carl-Zeiss-Stralle 8, 65520 Bad Camberg

1.2 Einsatzbereich

Die Baugruppen sind ausgelegt fir den Einsatz im Industriebereich und erfiillen die folgenden
Anforderungen.

Einsatzbereich Anforderung an
Storaussendung Storfestigkeit
Industrie EN 55011, cl. A (2007) EN 61000-6-2 (2005)

1.3 Aufbaurichtlinien beachten

Die Baugruppe erfillt die Anforderungen, wenn Sie

1. bei Installation und Betrieb die in der Betriebsanleitung beschriebenen Aufbaurichtlinien ein-
halten.

2. zusatzlich die folgenden Regeln zum Einbau des Gerates und zum Arbeiten an Schaltschran-
ken beachten.

1.4 Einbau des Gerates

Baugruppen missen in elektrischen Betriebsmittelrdumen oder in geschlossen Gehausen (z.B.
Schaltkasten aus Metall oder Kunststoff) installiert werden. Ferner missen Sie das Gerat und
den Schaltkasten (Metallkasten), oder zumindest die Hutschiene (Kunststoffkasten), auf die die
Baugruppe aufgeschnappt wurde, erden.

1.5 Arbeiten an Schaltschranken

Zum Schutz der Baugruppen vor Entladung von statischer Elektrizitat muss sich das Personal
vor dem Offnen von Schaltschranken bzw. Schaltkésten elektrostatisch entladen.
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2 Hinweise fiir den Hersteller von Maschinen
2.1 Einleitung

Die Baugruppe UNIGATE® stellt keine Maschine im Sinne der EU-Richtlinie "Maschinen" dar.
Fur die Baugruppe gibt es deshalb keine Konformitatserkldrung bezuglich der EU-Richtlinie
Maschinen.

2.2 EU-Richtlinie Maschinen

Die EU-Richtlinie Maschinen regelt die Anforderungen an eine Maschine. Unter einer Maschine
wird hier eine Gesamtheit von verbundenen Teilen oder Vorrichtungen verstanden (siehe auch
EN 292-1, Absatz 3.1)

Die Baugruppe ist ein Teil der elektrischen Ausristung einer Maschine und muss deshalb vom
Maschinenhersteller in das Verfahren zur Konformitatserklarung einbezogen werden.
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3 Einfuhrung

Die Baugruppe UNIGATE® EL-PROFINET 2Port dient als Anpassung einer Ethernet Schnitt-
stelle an PROFINET Netzwerke. Das Gerat verfiigt iber 2 PROFINET Ports - ein Port kann z. B.
als abgehender PROFINET-Port genutzt werden. Wenn wir von PROFINET sprechen, ist damit
automatisch die 100 Mb/s Variante, vollduplex und switched Ethernet verbunden.

Die Baugruppe EL-PROFINET besteht im wesentlichen aus folgenden Hardware-Komponenten:

¢ Potentialgetrennte PROFINET-Schnittstelle

¢ Prozessor

¢ RAM und FLASH

e Serielle Schnittstelle (RS232, RS485 und RS422)
¢ 10/100 Base-T Ethernet LAN (RJ-45 Buchse)

Begriffliches

Im weiteren Verlauf dieses Handbuches werden haufig die Ausdriicke ,,Feld-

bus“ bzw. ,Fieldbus“ benutzt. In diesen Fillen gilt dies fiir die PROFINET
Schnittstelle.

10 UNIGATE® Feldbus-Gateway UNIGATE® EL - PROFINET 2Port V. 1.9 23.6.17



Deutschmann Automation GmbH & Co. KG Einfiihrung

3.1 UNIGATE® EL Software Flussdiagramm
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3.2 UNIGATE® Blockdiagramm
Das nachfolgende Bild zeigt ein typisches UNIGATE® Modul-Design.
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3.3 UNIGATE® EL-Applikationsdiagramm

Das nachfolgende Bild zeigt ein typisches Anschaltschema.
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4 Die Betriebsmodi des Gateway

4.1 Konfigurationsmodus (config mode)

Der Konfigurationsmodus dient der Konfiguration des Gateways. In diesem Modus sind folgende
Einstellungen mdglich:

¢ Script einspielen
¢ Firmware updaten (nur CL-Basis)
¢ Konfiguration des Gateways (liber WINGATE Version V2.82 oder héher)

Das Gateway wird in diesem Modus starten wenn die Schalter S4 und S5 beim Start des Gate-
ways beide die Stellung "F" haben. Das Gateway sendet unmittelbar nach dem Einschalten im
Konfigurationsmodus seine Einschaltmeldung, die analog zu folgender Meldung aussieht:

RS-PN-CL (RS+Ext.Board) V2.4.7[41] (c)dA[66,666MHZz] Switch=0xFF Script(C:11375/
16128,V:7543/8192)="Universalscript Deutschmann EL" Author="G/S" Version="V 1.2"
Date=03.11.2015 SN=47110001 1P=0.0.0.0 MAC=00-14-11-15-19-81 Name=""
Ext-Board: CL-Erweiterung(EL-IO-DICNET) V1.3 (c)dA 47110211

FE: IP=0.0.0.0 MAC=00-14-11-15-1A-53 Data-Flash=1MB

Im Konfigurationsmodus arbeitet das Gateway immer mit den Einstellungen 9600 Baud, kein
Paritatsbit, 8 Datenbits und 1 Stopbit, die RS-State LED wird immer rot blinken, die "Error No/
Select ID" LEDs sind fur den Benutzter ohne Bedeutung. Der Konfigurationsmodus ist in allen
Software Revisionen enthalten.

4.1.1 Datenaufbau auf der Ethernet-Seite im Konfigurationsmodus
(UNIGATE® -> TCP client)

10/100 Base-T: 1. + 2. Byte Echo der Ethernet Empfangsdaten
3. Byte Null
4. Byte Echo der Ethernet Empfangsdaten
5. Byte FF
6. - 8. Byte Version der Ext. Card z.B. 13

Verbindungseinstellung fir 10/100 Base-T (RJ45 Anschluss)

Dieser Anschluss verfugt Uber vier Kanale (Sockets) mit folgenden Transportprotokollen:

Kanal Transportp. Konfigmode |Testmode |data exchange mode

Kanal 1 TCP server
(TCP/IP server) v v default
port 23

Kanal 2 Webserver v v v

Kanal 3 FTP (Control) v v v

Kanal4a |FTP (Data) v v

Kanal 4b UDP After FTP connec-
(UNIGATE® v v tion UDP connec-
Scan) tion is erased
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4.2 Testmodus (test mode)

Einstellung des Testmodes

Der Testmode wird eingestellt, indem die Schalter S4 und S5 beide in die Stellung "E" gebracht
werden. Alle anderen Schalter werden fir die Einstellung des Testmodus nicht berlcksichtigt.
Mit diesen Einstellungen muss das Gateway neu gestartet werden (durch kurzzeitiges Trennen
von der Spannungsversorgung).

Im Testmodus arbeitet das Gateway immer mit den Einstellungen 9600 Baud, kein Paritatsbit, 8
Datenbits und 1 Stopbit.

Er kann hilfreich sein, um das Gateway in die jeweilige Umgebung zu integrieren, z. B. um die
Parameter der RS-Schnittstellen zu testen.

Funktionsweise des Testmodus

Nach dem Neustart im Testmodus wird das Gateway auf der seriellen Seite im Rhythmus von 1
Sekunde die Werte 0-15 in hexadezimaler Schreibweise ("0".."F") in ASCII-Kodierung senden.
Gleichzeitig werden auf der Feldbus-Schnittstelle die gleichen Werte binar ausgegeben.

Die State-LED auf der RS-Seite wird in diesem Modus rot blinken, die "Error No/Select ID" LEDs
werden den Wert, der z. Zt. ausgegeben wird, binar darstellen. Zusatzlich wird jedes Zeichen,
das auf einer der Schnittstellen empfangen wird auf derselben Schnittstelle, als ein lokales Echo
wieder ausgegeben. Auf der Feldbusseite wird nur das erste Byte flir das lokale Echo benutzt, d.
h. sowohl beim Empfang als auch beim Senden wird nur auf das erste Byte der Busdaten
geschaut, die anderen Busdaten verandern sich gegeniber den letzten Daten nicht.

Auf der Ethernet - Schnittstelle werden 8 Byte ausgegeben:

Die ersten 6 Byte sind ein Echo der Ethernet-Empfangsdaten, das 7. Byte wird im Sekundentakt
hochgezahlt von 0-255 und dann wieder weiter bei 0. Das 8. Byte wird ebenfalls im Sekunden-
takt hochgezahlt, aber immer zyklisch von 0-9.

Im Testmode arbeitet das Gateway immer mit TCP/IP (server) port 23.

4.3 Datenaustauschmodus (data exchange mode)

Das Gateway muss sich im Datenaustauschmodus befinden, damit ein Datenaustausch zwi-
schen der Ethernet-Seite des Gateways und dem PROFINET mdglich ist. Dieser Modus ist
immer dann aktiv, wenn das Gateway sich nicht im Konfigurations-, Test-, Firmware-Update-
oder Debugmodus befindet. Im Datenaustauschmodus wird das Gateway das eingespielte Script
UniversalScript EL.dcs (ScriptName ,Universalscript Deutschmann EL™) aus-
fuhren.
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5 RS-Schnittstelle

5.1 RS-Schnittstellen beim UNIGATE® EL

Das UNIGATE® EL - PROFINET-IO verfiigt tiber die Schnittstellen RS$232, RS422 und RS485.
Die Hardware hat auch immer eine DEBUG-Schnittstelle (siehe Kapitel 6).

5.2 PuffergroRen beim UNIGATE® EL

Dem UNIGATE® EL steht auf der seriellen Seite ein Puffer von jeweils 1024 Byte fur Eingangs-
und Ausgangsdaten zur Verfligung.
Der FIFO der Applikationsschnittstelle (RS-Schnittstelle) kann in jedem script-fahigen

UNIGATE® ab Scriptrevision 26 geandert werden. Siehe dazu im PROTOCOL DEVELOPER
unter “Device Control“ - “Hardware*“.

5.3 Framing Check

Uber die Funktion "Framing Check" wird die Lange des Stopbits, das das Gateway empfangt
Uberprift. Hierbei ist das vom Gateway erzeugte Stopbit immer lang genug, damit angeschlos-
sene Teilnehmer das Stopbit auswerten konnen.

Zu beachten ist, dass die Funktion "Framing Check" nur bei 8 Datenbits und der Einstellung "No
parity" wirksam wird.

Weist das Stopbit bei aktivierter Priifung die Lange 1 Bit nicht auf, wird ein Fehler erkannt und
durch die Error LEDs angezeigt.

Die mogliche Einstellung fir diesen Parameter kann vom Script gesteuert werden (siehe dazu
die Online-Hilfe vom PROTOCOL DEVELOPER). Die Voreinstellung fur den "Stop Bit Framing
Check" ist "enabled".
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6 Die Debug Schnittstelle
6.1 Ubersicht iiber die Debug Schnittstelle

Das UNIGATE® bietet eine Debug Schnittstelle, die es erméglicht, ein Script schrittweise auszu-
fuhren. Diese Schnittstelle ist im Normalfall nur fir die Entwicklung eines Scripts nétig.

6.2 Startim Debugmode

Mit dem Anlegen von Spannung an das UNIGATE® (Power up) wird die Firmware nach Ausfiih-
rung eines Selbsttests auf dieser Schnittstelle das binare Zeichen 0 (0x00) ausgeben. Wenn das
UNIGATE® innerhalb von 500 ms eine Quittung iiber diese Schnittstelle erhalt, befindet es sich
im Debugmode. Die Quittung ist das ASCII-Zeichen O (0x4F).

Mit dem Start im Debugmode wird die weitere Ausfiihrung von Scriptbefehlen unterbunden.

6.3 Kommunikationsparameter fiir die Debugschnittstelle

Die Debugschnittstelle arbeitet immer mit 9600 Baud, no Parity, 8 Datenbit, 1 Stopbit. Eine Ande-
rung dieser Parameter ist im Protocol Developer nicht moglich. Bitte achten Sie darauf, dass
diese Einstellungen mit denen der PC-COM-Schnittstelle Ubereinstimmen und dort die
Flusssteuerung (Protokoll) auf ,keine“ steht.

6.4 Moglichkeiten mit der Debug Schnittstelle

Normalerweise wird an der Debug Schnittstelle der Protocol Developer angeschlossen. Mit ihm
ist es moglich ein Script schrittweise auszufiihren, Spriinge und Entscheidungen zu beobachten
sowie Speicherbereiche anzusehen. AulRerdem kénnen Haltepunkte gesetzt werden, er besitzt
also im Prinzip alle Eigenschaften die ein Software-Entwicklungswerkzeug typischerweise
besitzt. Es ist jedoch auch mdglich Gber diese Schnittstelle ein Script Update durchzufihren.

Ab der Scriptversion [27] kann man mit dem Scriptbefehl ,SerialOutputToDebugInterface”
auch Daten ausgeben. Bitte beachten Sie dazu den Hinweis im Handbuch 'Protocol Developer’.

6.5 Befehle der Debug Schnittstelle

Die Befehle zum Benutzen der Debug Schnittstelle sind dem Handbuch Protocol Developer zu
entnehmen.

Einschrankung

¢ Scriptbefehle die einen Datenaustausch mit der Ext. Card machen, werden im Debug Mode
nicht unterstutzt.

¢ Der in Kapitel 6.4 genannte Befehl ,SerialOutputToDebugInterface” sowie
.SerialInDebugInterface”, wird nicht unterstitzt.

e Umleiten der Debug Schnittstelle auf die Applikationsschnittstelle (X1).
Mit dem Scriptbefehl ,ScriptStartBehaviour (DbgOverApl) ; ™ kann auf den Stecker
X1 der Applikation auch wieder gedebuggt werden, so dass auch die Befehle fiir die Ext.
Card unterstutzt werden.

Achtung: Der Scriptbefehl ,ScriptStartBehaviour (DbgOverApl) ; * muss direkt nach der
Script Info stehen.

Zunachst muss das Script geladen sein, denn erst nach einem Neustart kann Uber die Applikati-
onsschnittstelle gedebuggt werden.

Wird der Befehl rausgenommen, muss das Script einmal gestartet sein damit man wieder auf der
Debug Schnittstelle debugggen kann.
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Ist das Debuggen auf die Applikation umgeleitet, wird kein Scriptbefehl unterstitzt der eine Kom-
munikation Uber die Applikationsschnittstelle durchfihren méchte. Das sind z.B.:
SendRS und ReceiveSomeCharRS.
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7 Funktionsweise des Systems

7.1 Allgemeine Erlauterung

Nach dem ISO/OSI-Modell kann eine Kommunikation in sieben Schichten, Layer 1 bis Layer 7,
aufgeteilt werden.

Die Gateways der DEUTSCHMANN AUTOMATION setzen die Layer 1 und 2 vom kundenspezi-
fischen Bussystem (RS485 / RS232 / RS422) auf das entsprechende Feldbussystem um. Layer
3 und 4 werden durch das UDP/IP-Protokoll, TCP/IP-Protokoll abgedeckt. Die Layer 5 und 6 sind
leer. Der Layer 7 wird gemalR Kapitel 7.3 umgesetzt.

7.2 Schnittstellen

Das Gateway ist mit den Schnittstellen RS232, RS422 und RS485 ausgerustet, sowie 10/100
Base-T LAN (RJ-45).

7.3 Datenaustausch

Alle Daten werden vom Gateway in Abhangigkeit des eingespielten Scripts Ubertragen.

7.4 Mogliche Datenlangen

In der folgenden Tabelle sind die maximal zu Ubertragenden Daten tabellarisch dargestellt:

PROFINET Eingangsdaten max. 1440 Bytes variabel: hier Maximalwert
Ausgangsdaten max. 1440 Bytes variabel: hier Maximalwert
EL Ein- und Ausgangs-|max. 1536 Byte dynamisch
daten

*Ab der Version 1.5.1 des Universalscript Deutschmann verfligbar. Bei vorhergehenden Versio-
nen betragt die maximale Datenlange 125 Byte.

7.5 Hochlaufphase

In der Hochlaufphase parametriert und konfiguriert der PROFINET-1O-Controller das Gateway.
Erst nach fehlerfreiem Abschluss der Hochlaufphase kommt es zum Datenaustausch mit dem
externen Gerat.
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8 Erstellung eines Scripts

Alle Befehle die sich auf die Erweiterung beziehen funktionieren im
Debug-Modus nicht! Siehe Kapitel 6.5.

8.1 Was ist ein Script

Ein Script ist eine Anreihung von Befehlen, die in exakt dieser Reihenfolge ausgefuhrt werden.
Dadurch, dass auch Mechanismen gegeben sind, die den Programmfluss im Script kontrollieren,
kann man auch komplexere Ablaufe aus diesen einfachen Befehlen zusammenbauen.

Das Script ist speicherorientiert. Das bedeutet, dass alle Variablen sich immer auf einen
Speicherbereich beziehen. Allerdings brauchen Sie sich beim Entwickeln eines Scripts nicht um
die Verwaltung des Speichers zu kiimmern; das Ubernimmt der Protocol Developer fir Sie.

8.2  Speichereffizienz der Programme

Ein Scriptbefehl kann z. B. eine komplexe Checksumme wie eine CRC-16 Berechnung Uber
Daten ausfihren. Fir die Codierung dieses Befehls sind als Speicherbedarf (fir den Befehl
selbst) lediglich 9 Byte nétig. Dies ist nur méglich, indem diese komplexen Befehle in einer
Bibliothek enthalten sind.

Ein weiterer Vorteil dieser Bibliothek ist, dass die zu Grunde liegenden Funktionen bereits seit
Jahren im praktischen Einsatz sind und deswegen als fehlerarm bezeichnet werden kénnen. Da
diese Befehle auch im fur den Controller nativen Code vorhanden sind, ist auch das Laufzeitver-
halten des Scripts an dieser Stelle glinstig.

8.3 Was kann man mit einem Script Gerat machen

Unsere Script Gerate sind in der Lage, eine Menge von Befehlen abzuarbeiten. Ein Befehl ist
dabei immer eine kleine fest umrissenen Aufgabe. Alle Befehle lassen sich in Klassen oder
Gruppen einsortieren. Eine Gruppe von Befehlen beschaftigt sich mit der Kommunikation im
allgemeinen, die Befehle dieser Gruppe befahigen das Gateway, Daten sowohl auf der seriellen
Seite als auch auf der Busseite zu senden und zu empfangen.

8.4 Unabhangigkeit von Bussen

Prinzipiell sind die Scripte nicht vom Bus abhangig, auf dem sie arbeiten sollen, d. h. ein Script,
das auf einem PROFIBUS Gateway entwickelt wurde, wird ohne Anderung auch auf einem Inter-
bus Gateway laufen, da sich diese Busse von der Arbeitsweise sehr stark dhneln. Um dieses
Script auch auf einem Ethernet Gateway abzuarbeiten, muss man evtl. noch weitere Einstellun-
gen im Script treffen, damit das Script sinnvoll ausgefiihrt werden kann.

Es gibt keine festen Regeln, welche Scripte wie richtig arbeiten. Beim Schreiben eines Scripts
sollten Sie beachten, auf welcher Zielhardware Sie das Script ausfiihren wollen, um die nétigen
Einstellungen fur die jeweiligen Busse zu treffen.

8.5 Weitere Einstellungen am Gateway

Die meisten Gerate bendtigen keine weiteren Einstellungen aulRer denen, die im Script selbst
getroffen sind.
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8.6 Die Benutzung des Protocol Developer

Das Softwaretool Protocol Developer kann von unserer Internetseite http://www.deutschmann.de
heruntergeladen werden.

Es ist als Werkzeug zum einfachen Erstellen eines Scripts flr unsere Script Gateways gedacht;
seine Bedienung ist genau darauf ausgerichtet. Nach dem Start des Programms wird das zuletzt
geladene Script erneut geladen, sofern es nicht der erste Start ist.

Windows typisch kdnnen Script Befehle per Maus oder Tastatur hinzugefligt werden. Soweit fur
den entsprechenden Befehl definiert und notwendig wird der Dialog zu dem entsprechenden
Befehl angezeigt, und nach dem Eingeben der Werte wird automatisch der richtige Text in das
Script eingefligt.

Das Einfligen von neuen Befehlen durch den Protocol Developer erfolgt so, dass niemals ein
existierender Befehl lberschrieben wird. Generell wird ein neuer Befehl vor dem eingefligt, auf
dem momentan der Cursor positioniert ist. Selbstverstandlich konnen die Befehle auch einfach
per Tastatur geschrieben werden, oder bereits geschriebene Befehle bearbeitet werden.
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9 FTP-Server

Dieses UNIGATE® verfiigt (iber einen integrierten FTP-Server, der den Zugriff auf das Dateisy-
stem des Gerates ermoglicht. Der FTP-Server ist passwortgeschiitzt. Mit dem vordefinierten
Benutzernamen ,deutschmann® und dem Passwort ,deutschmann* kann eine Verbindung herge-
stellt werden. Ab der Firmware-Version 2.3.6 kdnnen die Zugangsdaten durch Setzen der Script-
Parameter ,FTP Password" und ,FTP_UserName“ definiert werden.

Hinweis: Bei Schreibzugriffen auf das Dateisystem erfolgt der tatsachliche Schreibvorgang in
den nichtfliichtigen Speicher verzogert (5 Sekunden nach dem letzten Schreibzugriff auf das
Dateisystem oder beim Trennen der FTP-Verbindung). Vor einem Neustart des Gerats muss der
Abschluss des Schreibvorgangs in den nichtfliichtigen Speicher abgewartet werden, um einen
Datenverlust zu vermeiden.

9.1 Script-Aktualisierung via FTP

Speichern Sie im Protocol Developer das kompilierte Script (DCS-Datei) unter dem Namen

,script.dcs” ab. Ubertragen Sie die Datei auf das UNIGATE®. Trennen Sie nach Abschluss des
Schreibvorgangs die FTP-Verbindung und starten Sie das Gerat neu. Wahrend des Startvor-

gangs Ubernimmt das UNIGATE® das in der Datei enthaltene Script und l6scht die Datei
anschlieRend.

9.2  Aktualisierung der Systemkonfiguration via FTP

Speichern Sie in WINGATE die Geratekonfiguration (GWC-Datei) unter dem Namen
,system.gwc” ab. Ubertragen Sie die Datei auf das UNIGATE®. Trennen Sie nach Abschluss des
Schreibvorgangs die FTP-Verbindung und starten Sie das Gerat neu. Wahrend des Startvor-
gangs lbernimmt das UNIGATE® die in der Datei enthaltene Konfiguration und léscht die Datei
anschlie3end.
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10 WEB-Server

Dieses UNIGATE® verfiigt tiber einen integrierten Web-Server. Im Auslieferungszustand befindet

sich im Dateisystem des UNIGATE® eine HTML-Seite, auf der Systemparameter des Gerates
dargestellt werden.

Die Web-Seite kann vom Kunden beliebig gedndert oder durch eine eigene Web-Seite ersetzt
werden. Uber FTP (siehe Kapitel 9) kann diese dann in das Dateisystem geschrieben werden.

10.1 Server-Side-Includes (SSI)

Um auch dynamische Web-Seiten erzeugen zu kénnen, die beispielsweise Prozessdaten
darstellen, steht die ,Server-Side-Includes“Funktionalitat (SSI) zur Verfigung.

Der Web-Server durchsucht nur die Datei index.html und Dateien mit den Endungen ,shtml“ oder
,Sml“ nach SSI-Anweisungen. In allen anderen HTML-Dateien werden SSI-Anweisungen ignori-
ert.

Fordert ein Client eine Web-Seite an, die SSI-Anweisungen enthalt, ersetzt der Web-Server die
Anweisungen durch die entsprechenden Werte und sendet dem Client die erzeugte Seite.
SSI-Anweisungen werden innerhalb von HTML-Kommentaren notiert und haben folgende Syn-
tax:

<!--fexec="Kommando"-->

Im folgenden eine Auswabhl der unterstitzten Kommandos.
Eine vollstandige Liste aller Kommandos finden Sie in der Online-Hilfe des Protocol Developer.

Kommando Anweisung (inkl. Kommentar) wird ersetzt durch
DisplayFWVersion Firmware Version

DisplayBLVersion Bootloader Version

DisplaySerial Seriennummer

DisplayMacID Ethernet MAC-Adresse

DisplayDeviceName |Device Name
DisplayStationName

DisplayStationType |Station Type
DisplayVendorID Vendor ID

DisplayDeviceID Device ID

DisplayIP IP-Adresse des UNIGATE®
DisplaySubnet IP-Subnetzmaske
DisplayGateway IP-Adresse des Default Gateway

Zur Ausgabe beliebiger Prozessdaten koénnen dem Web-Server mit dem Script-Befehl
»,SetHTMLOutputString® zusatzlich Script-Variablen bekannt gemacht werden. Der Befehl
weist der Variablen eine Namen zu, der dann in folgendem Kommando verwendet werden kann:

Kommando Anweisung (inkl. Kommentar) wird ersetzt durch
DisplayScriptVar,Variablenname |InhaltvonVariablenname
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10.2 HTML-Formulare

Durch die Unterstutzung von HTML-Formularen erlaubt der Web-Server die Gestaltung interakti-
ver Web-Seiten. Beispielsweise kdnnen so Eingabemasken fiir Prozesswerte realisiert werden.
Der Script-Befehl ,SetHTMLInputString® weist einer Script-Variablen einen Namen zu, der
dann im HTML-Formular verwendet werden kann.

10.3 Beispiel

Das Zusammenspiel zwischen Gateway-Script und HTML-Seite kann der Beispiel-HTML-Seite
,Ssi.shtml* und dem Beispiel-Script ,example Set HTML String.dss® enthommen werden.
Beide Dateien stehen im Download-Bereich unserer Hompage unter www.deutschmann.de zur
Veflgung.
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11 Dateisystem

Das UNIGATE® verfiigt (iber ein Dateisystem, das vom integrierten FTP-Server (siehe Kapitel 9)
und dem integrierten Web-Server (siehe Kapitel 10) verwendet wird. Aulerdem wird es von eini-
gen Geraten zur Speicherung von Gerateparametern genutzt Die Gerateparameterdateien
werden vom UNIGATE® nétigenfalls selbststéandig angelegt und initialisiert. Folgende Tabelle
zeigt beispielhaft den Inhalt des Dateisystems im Auslieferungszustand (Inhalt kann je nach
Geréat variieren, Anderungen vorbehalten)

Tabelle 1 Dateisysteminhalt im Auslieferungszustand (Beispiel)

Datei Bemerkung
devname.txt Geratename
nvdata Nichtflichtige Gerate-Parameter
bg.jpg Gerate-Web-Seite

bg_container.jpg
bg_footer.jpg
bg_topnavi.gif
bottom.gif
bottom.jpg
da-logo.gif
deutschmann.css
down.gif
favicon.ico
h4_pre.gif
header_schatten.jpg
headline.jpg
index.html

line.gif

profinet.gif
rnavmanin_bg.gif
ssi.shtml
teaser_header.jpg

Bitte beachten Sie, dass

. Dateien nicht Giberschrieben oder auf dem Gerat editiert werden kénnen. Méchten Sie
eine Datei durch eine geanderte Version ersetzen, missen Sie die auf dem Gerat ges-
peicherte Datei zunachst I6schen und die geanderte Datei danach erneut schreiben bzw.
auf das Gerat Ubertragen.

. wahrend eines Schreibvorgangs die Abarbeitung der Firmware prinzipbedingt fiir einige
Sekunden (abhangig von der Datei) ausgesetzt wird. Der Zugriff auf das Dateisystem wird
gepuffert, weshalb der tatsachliche Schreibzugriff um einige Sekunden verzdgert erfolgt.

Es besteht die Moglichkeit das Dateisystem via FTP neu zu formatieren. Dabei gehen alle im
Dateisystem gespeicherten Daten verloren. Verwenden Sie zur Durchfiihrung der Formatierung

bitte den Kommandozeilen-FTP-Client von Microsoft® Windows® (Eingabeaufforderung ->
ftp.exe). Stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server des UNIGATE® her und filhren Sie dann

das Kommando ,del*.** aus. Die Zeichenfolge ,* . ** wird vom UNIGATE® als Aufforderung
zur Formatierung des Dateisystems verstanden.
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12 Hardware-Anschliusse, Schalter und Leuchtdioden
12.1 Geratebeschriftung

Deutschmann Automation
UNIGATE® EL-Profinet-10
X5

*) RS485-Termination:

jsuiayig syry
@
v/ur
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Bild 1: Anschlussbeschriftung und Terminierung

Application : : Profinet

Power/State
State
UNIGATE-CL

Bild 2: Frontblende: Drehschalter und Leuchtanzeigen

12.2 Stecker

12.2.1 Stecker zum externen Gerit (RS-Schnittstelle)

An dem an der Oberseite des Gerates zuganglichen Stecker ist die serielle Schnittstelle verfiig-
bar.
Pinbelegung X1 (3-pol. + 4-pol. Schraub-Steckverbinder)

Pin Nr. Name Funktion

1 Rx 232 Empfangssignal

2 Tx 232 Sendesignal

3 AP-GND Applikation Ground
4 Rx 422+ (485+) Empfangssignal

5 Rx 422- (485-) Empfangssignal

6 Tx 422+ (485+) Sendesignal

7 Tx 422- (485-) Sendesignal

Fiir den Betrieb an einer 485-Schnittstelle miissen die beiden Pins mit
der Bezeichnung “485-“ zusammen angeschlossen werden.
Ebenso die beiden Pins “485+¢,
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12.2.2 Stecker Versorgungsspannung und DEBUG-Schnittstelle
Pinbelegung X2 (4pol. Schraub-Steckverbinder; an der Unterseite, hinten)

Pin Nr. Name Funktion

1 UB (Pwr) 10..33 Volt Versorgungsspannung / DC
2 0V (Pwr) 0 Volt Versorgungsspannung / DC

3 Rx-Debug Empfangssignal Debug

4 Tx-Debug Sendesignal Debug

Achtung:
Als Bezug (Ground) fiir die DEBUG-Schnittstelle kann das 0V (Pwr) DC-
Signal verwendet werden.

Pin 3 Rx-Debug: Langes Kabel + Offen (am Ende nicht angeschlossen)
unbedingt vermeiden, sonst kommt es zu Fehlfunktionen.

12.2.3 Stecker Ethernet - Schnittstelle

An dem an der Oberseite (hinten) zuganglichen Stecker (Beschriftung: RJ45 Ethernet) ist die
Ethernet - Schnittstelle verfiigbar.

Pinbelegung X5 (RJ45)

Pin Nr. Name Funktion

1 TD+ (RD+%) Sendeleitung+ (Empfangsleitung+*)
2 TD- (RD-%) Sendeleitung- (Empfangsleitung-*)
3 RD+ (TD+%) Empfangsleitung+ (Sendeleitung+*)
4

5

6 RD- (TD-*) Empfangsleitung-  (Sendeleitung-*)
7

8

*) das Gerat unterstitzt ,autocrossover®

12.2.4 PROFINET-Stecker

An der Unterseite des Gerates sind die Stecker (Beschriftung: RJ 45 PROFINET-IO) zum
Anschluss an PROFINET.
Pinbelegung X3 P1 (RJ45, vorne, d. h. ndher gelegen zur Frontblende)

Pin Nr. Name Funktion

1 TD+ Sendeleitung +

2 TD- Sendeleitung -

3 RD+ Empfangsleitung +
4

5

6 RD- Empfangsleitung -
7

8

Pinbelegung X3 P2 (RJ45, hinten, d. h. ndher gelegen zur Hutschiene)

Pin Nr. Name Funktion

1 TD+ Sendeleitung +

2 TD- Sendeleitung -

3 RD+ Empfangsleitung +
4

5
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6 RD- Empfangsleitung -
7
8

12.2.5 Stromversorgung

Das Gerat ist mit 10-33 VDC zu versorgen. Die Spannungsversorgung erfolgt Uber den 4pol.
Schraub-/Steckverbinder an der Unterseite.

Bitte beachten Sie, dass Gerate der Serie UNIGATE® nicht mit Wechselspannung (AC) betrie-
ben werden sollten.

12.3 Leuchtanzeigen
Das Gateway UNIGATE® EL - PROFINET verfiigt (iber 11 LEDs mit folgender Bedeutung:

< Ethernet-Linkpulse gefunden /
a 9 |LED Link/Act. grin Netzwerk Datenverkehr
w2 Ethernet-Schnittstelle
LED Power/State rot/grin Schnittstellenzustand Ethernet
LED1/2/4/8 . . .
.g (Error No / Select ID) grin benutzerdefiniert / allgemeiner Gatewayfehler
§ LED State rot/griin benutzerdefiniert / allgemeiner Gatewayfehler
g LED Bus State rot/grin Schnittstellenzustand PROFINET
e LED Bus Power grin Versorgungsspannung PROFINET (Gesamtgerat)
3 LED Link / Act. P1 griin IEz)hrtteqnet-unkpulse gefunden / Netzwerk Datenverkehr
17} -
-~ LED Link / Act. P2 griin IE:)hr<ter2net-LlnkpuIse gefunden / Netzwerk Datenverkehr

12.3.1 LED ,Link/Act*
Hinweis: Diese LED befindet sich in unmittelbarer Nahe des RJ45 Anschlusses X5.

Die LED wird direkt vom Ethernet-Controller angesteuert und leuchtet, wenn sich das Gateway
an einem arbeitsfahigen Netz befindet (es werden Link-Pulse empfangen) und flackert bei Netz-
werk Datenverkehr.

12.3.2 LED “Power/State*
Die Power/State LED signalisiert den Status und Betriebszustand der Ethernet-Schnittstelle und
kann im Datenaustauschmodus folgende Zustande haben:

grin leuchtend Es ist mindestens eine FE-Verbindung vorhanden
grun blinkend Im Gateway wurde mindestens eine FE-Verbindung eingerichtet
rot blinkend Blink-Kommando vom UNIGATE-SCAN-Tool

Weitere Zustidnde im Konfigurations-, Test- oder Update-Modus

grin/rot blinkend UNIGATE® befindet sich im Testmodus

rot blinkend UNIGATE® befindet sich im Konfigurationsmo-
dus / Fehler (siehe Fehlertabelle, Kapitel 13.1.1)

rot leuchtend CL-Basis gestoppt, PC Verbindung mit Ext.-
Board aktiv (Firmware-Update, siehe Kapitel 15)
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12.3.3 LEDs1/2/4/8 (Error No/ Select ID)

Blinken diese 4 LEDs und die LED “State” leuchtet gleichzeitig rot, wird binarcodiert (Umrech-
nungstabelle siehe Anhang) gemal der Tabelle im Kapitel "Fehlerbehandlung" die Fehlernum-
mer angezeigt. Zusatzlich sind diese LEDs Uber Script steuerbar.

12.3.4 LED “State“

grun leuchtend Uber Script steuerbar

griin blinkend Uber Script steuerbar

grun/rot blinkend Uber Script steuerbar

rot leuchtend allgemeiner Gatewayfehler (s. LED’s Error No.), Uber Script steuerbar

rot blinkend UNIGATE® befindet sich im Konfigurations-/Testmodus, iber Script steuerbar
12.3.5 LED “Bus State*

aus Warten auf Scriptbefehl “Bus Start*

grin leuchtend Verbindung mit I0-Controller vorhanden, Datenaustausch aktiv

griin blinkend PROFINET initialisiert. Warten auf Verbindung mit |O-Controller

rot blinkend PROFINET Teilnehmer Blinktest

12.3.6 LED “Bus Power*
Diese LED ist direkt mit der Versorgungsspannung der PROFINET-Seite verbunden.

12.3.7 LED “Link/ Act. P1“

Diese LED wird direkt vom PROFINET-Prozessor angesteuert und leuchtet, wenn sich das Gate-
way an Port 1 (X3 P1) an einem arbeitsfahigen Netz befindet (es werden Link-Pulse empfangen)
und flackert bei Netzwerk Datenverkehr.

12.3.8 LED “Link / Act. P2“

Diese LED wird direkt vom PROFINET-Prozessor angesteuert und leuchtet, wenn sich das Gate-
way an Port 2 (X3 P2) an einem arbeitsfahigen Netz befindet (es werden Link-Pulse empfangen)
und flackert bei Netzwerk Datenverkehr.

12.4 Schalter

Das Gateway verfugt Uber 5 Schalter mit folgenden Funktionen:

Termination Rx 422 schaltbarer Rx 422-Abschlusswiderstand flir die serielle Schnittstelle

Termination Tx 422 schaltbarer Tx 422- bzw. RS485-Abschlusswiderstand fiir die serielle
Schnittstelle

Drehcodierschalter S4 D High fur serielle Schnittstelle z. B. Konfigmode

Drehcodierschalter S5  ID Low fir serielle Schnittstelle z. B. Konfigmode

12.41 Termination Rx 422 + Tx 422 (serielle Schnittstelle)

Wird das Gateway als physikalisch erstes oder letztes Gerat in einem RS485-Bus bzw. als 422
betrieben, muss an diesem Gateway ein Busabschluss erfolgen. Dazu wird der Terminations-
chalter auf ON gestellt. Der im Gateway integrierte Widerstand (150Q2) wird aktiviert. In allen
anderen Fallen bleibt der Schalter auf der Position OFF.

Nahere Information zum Thema Busabschluss finden Sie in der allgemeinen RS485 Literatur.
Wird der integrierte Widerstand verwendet ist zu berlcksichtigen, dass damit automatisch ein
Pull-Down-Widerstand (390Q2) nach Masse und ein Pull-Up-Widerstand (390Q2) nach VCC akti-
viert wird.
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Bei RS485 darf nur der Tx 422-Schalter auf ON gestellt werden.
Der Rx 422-Schalter muss auf OFF stehen.

12.4.2 Drehcodierschalter S4 + S5 (serielle Schnittstelle)

Diese beiden Schalter kdnnen uber den Scriptbefehl “Get (RS Switch, Destination)®
ausgelesen und der Wert fur weitere Funktionen weiter verwendet werden. Dieser Wert wird
beim Einschalten des Gateways bzw. immer wieder nach Ausfiihren des Scriptbefehls eingele-
sen. Die Schalterstellungen ,DD* (Firmware Update Ext.-Board), ,EE“ (testmode) und ,FF®

(config mode) sind, wie in der Tabelle unten aufgefihrt, vergeben und kdnnen nicht iber den
obigen Scriptbefehl ausgelesen werden.

Die Schalterstellung ,,DD“ (d.h. S4 und S5 beide in Stellung "D") ist fiir
interne Zwecke, Firmware-Update Ext.-Board reserviert. Das Gateway darf
nur in diesen Modus geschaltet werden wenn ein Firmware-Update durch-
gefiihrt werden soll. Details siehe Kapitel 12.

Schalterstellungen:

Schalter- [Schalter-

stellung |stellung |Funktion Beschreibung
S4 S5
Firmware-
D D Update (Beschreibung siehe Kapitel 12)
Ext.-Board
(Beschreibung siehe Kapitel 4.2)
E E Testmode Hinweis: Diese Betriebsart kann nur durch einen Neustart beendet
werden.
(Beschreibung siehe Kapitel 4.1)
E E Config mode Diese Stellung dient auch zum Update der Firmware des CL-Moduls.
Hinweis: Diese Betriebsart kann nur durch einen Neustart beendet
werden.
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13 Fehlerbehandlung
13.1 Fehlerbehandlung beim UNIGATE® EL

Erkennt das Gateway einen Fehler, so wird dieser dadurch signalisiert, dass die LED “State” rot
leuchtet und gleichzeitig die Fehlernummer gemafl nachfolgender Tabelle Uber die LED's “Error
No“ angezeigt werden. Es kénnen zwei Fehlerkategorien unterschieden werden:

Schwere Fehler (1-5): In diesem Fall mul3 das Gateway aus- und wieder neu eingeschaltet
werden. Tritt der Fehler erneut auf, mu das Gateway getauscht und zur Reparatur eingeschickt
werden.

Warnungen (6-15): Diese Warnungen werden lediglich zur Information 1 Minute lang angezeigt
und werden dann automatisch zurlickgesetzt. Treten diese Warnungen haufiger auf, ist der Kun-
dendienst zu verstandigen.

Bei benutzerdefinierten Fehlern ist die Blinkfrequenz 0,5 Hertz. Der Fehler wird solange ange-

zeigt wie mit ,Set Warning Time*“ definiert ist.

Im Konfigurationsmodus sind diese Anzeigen nicht gultig und nur fur interne Zwecke bestimmt.

Fehlerbeschreibung mit Univer-
Fehlernr. [Fehlerbeschreibung salscript-EL
LED8 |LED4 |LED2 |LED1 bzw. ID Systemfehler (2x/sek) |(Auslieferungszustand)
Benutzerfehler (1x/sek)
0 0 0 0 0 Reserviert
0 0 0 1 1 Hardwarefehler
0 0 1 0 2 EEROM-Fehler
0 0 1 1 3 Interner Speicherfehler |CL Hardware nicht unterstitzt
FeldbusHardwarefehler
0 1 0 0 4 oder falsche Feldbus ID
Hardware flr Script ,Universal EL®
0 1 0 1 5 Script-Fehler nicht unterstitzt.
0 1 1 0 6 Reserviert unbekanntes Protokoll
RS Sende-Puffer-Uber-
0 1 1 1 7 lauf
RS Empfangs-Puffer-
1 0 0 0 8 Uberlauf
1 0 0 1 9 RS Timeout Modbus TCP (Server) Timeout bei
Response
Modbus TCP Client: keine Antwort
vom Server
Allgemeiner Feldbusfeh-
1 0 1 0 10 ler
Parity- oder Frame-|Modbus TCP (Server) Response-
1 0 1 1 11 Check-Fehler Fehler
1 1 0 0 12 Reserviert Modbus TCP Client Universal
Feldbus Konfigurations-
1 1 0 1 13 fehler
Feldbus Datenpuffer-
1 1 1 0 14 Uberlauf Modbus TCP (Server)
Modbus TCP (Client) allgemeiner
Fehler
1 1 1 1 15 Reserviert allgemeiner Scriptfehler*

Tabelle 1: Fehlerbehandlung beim UNIGATE® EL
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*Eine detaillierte Fehlerdiagnose kann bei aktiviertem ,Diagnose-Monitor* tiber die Applikations-
schnittstelle aufgezeichnet werden. Dazu braucht man nur ein RS232 Monitor-Tool, wie das
Deutschmann Starterkit Tool ,RS232 Modul“ tiber einen PC anschliel3en/starten (9600/1/8/N).

UNIGATE® wird eingeschaltet (START)0x00

IP Adresse am Ethernetport (EL-IP:172.016.048.203)0x00
Info fUr interne Zwecke (EL-ComChl:00)0x00

Status der 4 Ethernetports (EL-State:202010E2)0x00
Ethernetport initialisiert (EL-online)0x00
Konfiguriertes Transportprotokoll EL-TCP server (port23)0x00
Status der 4 Ethernetports (EL-State:202020E2)0x00

Hinweis: wird immer aktualisiert wenn sich der Status
eines Kanals andert

Status des Feldbusports (CL-State:000000E0)0x00

Status der 4 Ethernetports (EL-State:E32020E2)0x00, (EL-State:212020E2)0x00,
(EL-State:202020E2)0x00, (EL-State:E32020E2)0x00

Ein Fehler kann wie folgt aussehen: ,,(E:21)0x00(ExtErr:030)0x00*.

Hinweis: ,E:“ zeigt einen Scriptfehler an, der Wert danach in Hex steht fiir die Fehlernummer.
Die Fehlernummer kann in der Protocol Developer Hilfe unter Appendix — Returncodes nachge-
lesen werden. Zur genaueren Fehlerlokalisierung dient die Bezeichnung ,ExtErr:*. Im Scriptquell-
text kann nach der nachfolgenden Nummer (ExtErr:030) gesucht werden.

13.1.1  Fehler auf der Erweiterung

Bei allen Funktionen auf der Erweiterung gilt, dass ein aufgetretener Fehler, iber ein rotes Blin-
ken der Power/State-LED signalisiert wird. Dabei geht die LED entsprechend der aufgetretenen
Fehlernummer aus. Danach erfolgt eine kurze Pause, und die Blinksequenz wird wiederholt.
Beispiel: Bei einem SRAM-Error 3 leuchtet die LED zun&chst rot, geht dann 3 mal aus, leuchtet
dann wieder einen Moment, und alles beginnt von vorn. Folgende Fehler sind allgemein auf der
Erweiterung mdglich.

Fehlernummer |Fehlerbeschreibung

1 HARDWARE_ERROR

5 STACK_ERROR
FLASH_INIT_ERR

3 SRAM_ERROR
FLASH_ERROR

4 CL_KOMM_ERROR, z.B. CL-Firmware unterstitzt noch
keine Erweiterung

5 BUS_ID_ERROR
FLASH_CHECK_ERR

6 CL_KOMM_RX_ERR

7 CL_KOMM_TX_ERR

8 NSW_DATA_ERROR

9 TIMEOUT_ERROR

10 TX_ERROR

11 RX_ERROR

12 ID_ERROR, zB Doppelte Dicnet-ID, oder ID nicht im Netz
24V_ERROR, Uberlast (nur bei Option 1/08)

13 PARA_ERROR

14 BUS_ERROR

15 NSW_PROG_ERROR
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14 Aufbaurichtlinien
14.1 Montage der Baugruppe

Die Baugruppe mit den max. Abmessungen (23x111x115mm BxHXxT) ist fur den Schaltschran-
keinsatz (IP20) entwickelt worden und kann deshalb nur auf einer Normprofilschiene (tiefe Hut-
schiene nach EN50022) befestigt werden.

1411 Montage

¢ Die Baugruppe wird von oben in die Hutschiene eingehangt und nach unten geschwenkt bis
die Baugruppe einrastet.

e Links und rechts neben der Baugruppe dirfen andere Baugruppen aufgereiht werden.

¢ Oberhalb und unterhalb der Baugruppe miissen mindestens 5 cm Freiraum fir die Warmeab-
fuhr vorgesehen werden.

¢ Die Normprofilschiene muss mit der Potentialausgleichschiene des Schaltschranks verbunden
werden.Der Verbindungsdraht muss einen Querschnitt von mindestens 10 mm? haben.

14.1.2 Demontage

¢ Zuerst missen die Versorgungs- und Signalleitungen abgesteckt werden.
e Danach muss die Baugruppe nach oben gedriickt und die Baugruppe aus der Hutschiene her-
ausgeschwenkt werden.

Senkrechter Einbau
Die Normprofilschiene kann auch senkrecht montiert werden, so dass die Baugruppe um 90°
gedreht montiert wird.

14.2 Verdrahtung

14.2.1 Anschlusstechniken

Folgende Anschlusstechniken mussen bzw. kdnnen Sie bei der Verdrahtung der Baugruppe ein-
setzen:

e Standard-Schraub-/Steck-Anschluss (Versorgung + RS)
e 8pol. RJ45-Steckverbindung (PROFINET |0-Anschluss)

a) Bei den Standard-Schraubklemmen ist eine Leitung je Anschlusspunkt klemmbar. Zum Fest-
schrauben benutzen Sie am besten einen Schraubendreher mit Klingenbreite 3,5 mm.

Zulassige Querschnitte der Leitung:

¢ Flexible Leitung mit Aderendhdlse: 1x0,25...1,5mm?
e Massive Leitung: 1x0,25 ... 1,5 mm?
e Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm

b) Die steckbare Anschlussklemmleiste stellt eine Kombination aus Standard-Schraubanschluss
und Steckverbinder dar. Der Steckverbindungsteil ist kodiert und kann deshalb nicht falsch
aufgesteckt werden.

14.2.1.1 Stromversorgung

Das Geréat ist mit 10..33VDC zu versorgen.

¢ Schlief3en Sie die Versorgungsspannung an die 4-polige Steckschraubklemme entsprechend
der Beschriftung auf dem Gerat an.
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14.2.1.2 Anschluss des Potentialausgleichs
Die Verbindung zum Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Aufsetzen auf die Hutschiene.

14.2.2 Kommunikationsschnittstelle PROFINET-IO

Diese Schnittstelle finden Sie auf der Baugruppe in Form zweier 8-poliger RJ45-Buchse an der
Unterseite des Gehauses.

e Stecken Sie den PROFINET-Verbindungsstecker in die RJ45-Buchse(n) mit der Beschriftung
“RJ45 PROFINET-IO*.

¢ Es ist darauf zu achten, dass die Leitungslange zu den benachbarten Ethernet-Teilnehmern
0,6 m nicht unterschreitet.

14.2.3 Leitungsfiihrung, Schirmung und MaRnahmen gegen Stérspannung

Gegenstand dieses Kapitels ist die Leitungsflihrung bei Bus-, Signal- und Versorgungsleitungen
mit dem Ziel, einen EMV-gerechten Aufbau lhrer Anlage sicherzustellen.

14.2.4 Allgemeines zur Leitungsfiihrung

- innerhalb und auflerhalb von Schréanken
Fiar eine EMV-gerechte Fuhrung der Leitungen ist es zweckmaRig, die Leitungen in folgende
Leitungsgruppen einzuteilen und diese Gruppen getrennt zu verlegen.

= Gruppe A:* geschirmte Bus- und Datenleitungen z.B. fiir RS232C, Drucker, etc.
» geschirmte Analogleitungen
» ungeschirmte Leitungen fur Gleichspannungen > 60 V
» ungeschirmte Leitungen fur Wechselspannung > 25 V
+ Koaxialleitungen fiir Monitore
= Gruppe B:* ungeschirmte Leitungen fir Gleichspannungen > 60 V und > 400 V
» ungeschirmte Leitungen fur Wechselspannung > 24 V und > 400 V
= Gruppe C:* ungeschirmte Leitungen fiur Gleichspannungen > 400 V

Anhand der folgenden Tabelle kénnen Sie durch die Kombination der einzelnen Gruppen die
Bedingungen fiir das Verlegen der Leitungsgruppen ablesen.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Gruppe A 1 2 3
Gruppe B 2 1 3
Gruppe C 3 3 1

Tabelle: Leitungsverlegevorschriften in Abhangigkeit der Kombination von Leitungsgruppen

1) Leitungen kénnen in gemeinsamen Blndeln oder Kabelkanédlen verlegt werden.

2) Leitungen sind in getrennten Blndeln oder Kabelkanalen (ohne Mindestabstand) zu verlegen.

3) Leitungen sind innerhalb von Schrénken in getrennten Biindeln oder Kabelkandlen und aul3er-
halb von Schrénken aber innerhalb von Gebauden auf getrennten Kabelbahnen mit min-
destens 10 cm Abstand zu verlegen.

14.2.4.1 Schirmung von Leitungen

Das Schirmen ist eine MalRnahme zur Schwéachung (Dadmpfung) von magnetischen, elektrischen
oder elektromagnetischen Storfeldern.

Storstrome auf Kabelschirmen werden Uber die mit dem Geh&use leitend verbundene Schirm-
schiene zur Erde abgeleitet. Damit diese Storstrdme nicht selbst zu einer Stérquelle werden, ist
eine impedanzarme Verbindung zum Schutzleiter besonders wichtig.
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Verwenden Sie moglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht. Die Deckungsdichte des Schirmes
sollte mehr als 80% betragen. Vermeiden Sie Leitungen mit Folienschirm, da die Folie durch
Zug- und Druckbelastung bei der Befestigung sehr leicht beschadigt werden kann; die Folge ist
eine Verminderung der Schirmwirkung.

In der Regel sollten Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auflegen. Nur durch den
beidseitigen Anschluss der Schirme erreichen Sie eine gute Stérunterdriickung im héheren Fre-
quenzbereich.

Nur im Ausnahmefall kann der Schirm auch einseitig aufgelegt werden. Dann erreichen Sie
jedoch nur eine Dampfung der niedrigeren Frequenzen. Eine einseitige Schirmanbindung kann
glnstiger sein, wenn,

« die Verlegung einer Potentialausgleichsleitung nicht durchgefiihrt werden kann

* Analogsignale (einige mV bzw. mA) Ubertragen werden

e Folienschirme (statische Schirme) verwendet werden.

Benutzen Sie bei Datenleitungen fir serielle Kopplungen immer metallische oder metallisierte
Stecker. Befestigen Sie den Schirm der Datenleitung am Steckergehause.

Bei Potentialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann lber den beidseitig angeschlos-
senen Schirm ein Ausgleichsstrom flieBen. Verlegen Sie in diesem Fall eine zusatzliche Potenti-
alausgleichsleitung.

Beachten Sie bei der Schirmbehandlung bitte folgende Punkte:

* Benutzen Sie zur Befestigung der Schirmgeflechte Kabelschellen aus Metall- Die Schellen
missen den Schirm gro3flachig umschlieBen und guten Kontakt ausiiben.

* Legen Sie den Schirm direkt nach Eintritt der Leitung in den Schrank auf eine Schirmschiene
auf. Flhren Sie den Schirm bis zur Baugruppe weiter; legen Sie ihn dort jedoch nicht erneut
auf!
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15 Firmware Aktualisierung
Das UNIGATE® EL besteht aus einer Basis-Hardware und einem Ext.-Board.

Die Firmware-Versionen werden im Konfigurationsmodus (siehe Kapitel 4.1) mit ausgegeben. Es
erscheint die Einschaltmeldung der Basis und folgend die Meldung des Ext.-Board, die analog
zu folgender aussieht:

Ext-Board: (EL-IO-DICNET) V1.2 (c)dA 47110211 FE: 1P=0.0.0.0 MAC=00-14-11-15-1A-53
Data-Flash=1MB

Zur Firmware-Aktualisierung des Ext.-Board dient die Schalterstellung ,DD*.
Das Gateway wird in diesem Modus starten wenn die Schalter S4 und S5 beim Start des Gate-
ways beide die Stellung ,D* haben. Nach dem Einschalten erscheint die Meldung:

.If you want to download a new firmware for the expansion board press the FDT ,Firmware
Download’ button within 10 seconds.

Nun kann innerhalb von 10 Sekunden das Firmware-Update mittels des Firmware-Download-
Tools FDT gestartet werden (Firmware Download).
Wird innerhalb der 10 Sekunden der Firmware Download nicht gestartet kommt ein Timeout:

***Timeout: Restart UNIGATE!"***

Die Firmware-Aktualisierung der Basis-Hardware erfolgt im Konfigurationsmodus (siehe Kapitel
4.1)
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16 Ethernet

Jeder Ethernet-Clientrechner mit TCP/IP Netzwerkprotokoll in einem 10/100 Mbaud Ethernet
kann Daten mit dem Gateway austauschen.

16.1 Netzwerkadressen, Netzwerkverbindungen

Nach dem Einschalten wartet das Gateway auf Datenverkehr mit einem Netzwerkteilnehmer.
Das Gateway ist dabei immer bereit auf ICMP-Messages zu reagieren (z. B. PING Request und
Reply). Ebenfalls sind die Funktionen des ARP-Protokolls verflgbar.

16.2 TCP-Verbindungsaufbau

In der typischen Anwendung im TCP/IP Protokoll geht das Gateway nach dem Einschalten in
den Zustand "Passive Open" unter einer in der Konfiguration festgelegten IP-Adresse und Port-
nummer. Ein Client-Rechner kann eine TCP/IP Verbindung mit dem Gateway unter dem in der
Konfiguration festgelegten Port 6ffnen. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau kénnen dann
Daten ausgetauscht werden.

16.3 Datenaustausch

Bei dem Protokoll TCP/IP steht nach dem Aufbau einer Verbindung zwischen dem Gateway und
dem angeschlossenen Ethernet-Client eine Vollduplex Datenverbindung zur Verfligung. Der
Datenstrom wird in beiden Richtungen durch das TCP-Protokoll abgesichert.

Bei Betrieb mit UDP/IP-Protokoll wird keine Verbindung vor dem Ubertragen von Daten aufge-
baut. Hier ist Anwendung fiir die Steuerung des Datenflusses, sowie fir die Sicherung der Daten
verantwortlich.

16.3.1 TCP oder UDP?

TCP ist ein verbindungsorientiertes Protokoll: wahrend der Datenlbertragung gibt es hier eine
feste logische Verbindung zwischen Client und Server. TCP verflgt Uber alle Mechanismen, die
notwendig sind, um eine Verbindung zu 6ffnen, einen fehlerfreien Datentransfer Gber das Netz-
werk sicherzustellen und die Verbindung wieder zu schlieRen. Zu diesem Zweck werden von der
Protokollsoftware fiir jede Verbindung eigene Puffer angelegt und verwaltet. Sollen sehr viele

UNIGATE®-Server gleichzeitig von einem Rechner aus angesprochen werden, kénnen im
Extremfall Speichergrenzen in dem Rechner erreicht werden.

Im Gegensatz dazu verfugt UDP nicht iber Mechanismen, um Datenpakete zu wiederholen oder
den Empfang der Daten in der richtigen Reihenfolge zu gewahrleisten. Die Datentbertragung mit
UDP ist empfehlenswert, wenn ein Uibergeordnetes Protokoll zwischen dem Endgerat am
UNIGATE®-Server und der Applikation auf der TCP/IP-Station ohnehin eine fehlerfreie Ubertra-
gung sicherstellt.

16.4 Datenaustauschmodus (data exchange mode)

Das Gateway muss sich in diesem Modus befinden, damit ein Datenaustausch zwischen der
Ethernet-Seite des Gateways und dem PROFINET mdglich ist. Dieser Modus ist immer dann
aktiv, wenn das Gateway sich nicht im Konfigurations- oder Testmodus befindet. Im Datenaus-
tauschmodus wird das Gateway das Script mit den durch WINGATE und im Script voreingestell-
ten Parametern ausfihren.
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16.5 UNIGATE®-SCAN-Funktion

In dem Gateway ist die Unterstiitzung des UNIGATE®-SCAN-Tools integriert. Das bedeutet,
dass defaultmaflig im Fast Ethernet ein Kanal eingerichtet wird, der diese Scan-Anfrage bearbei-
tet. Somit ist direkt nach dem Einschalten bereits ein Kanal aktiv.

Das Unigatescan.exe ist ein Programm mit dem man Deutschmann Ethernet Gerate in einem
Netz finden und eine IP Adresse setzen kann.

Die Gerate konnen sich sowohl im Konfigurationsmodus als auch im Datenaustauschmodus
(Hinweis: der 4. Kommunikationskanal darf nicht belegt sein) befinden und missen am Ethernet-
Netzwerk angeschlossen sein.

Das Programm wird gestartet. Nach der Initialisierung zeigt das Programm in einer Auswahlbox
unter der Bezeichnung "Adapter IP" die auf dem Rechner gefundenen Ethernet-Netzwerkadap-
ter mit den Basisadressen des jeweiligen Netzwerks an.

Fir den Scanbetrieb wahlt man zunachst den gewlinschten Adapter aus. Anschlielend wird ein
Suchvorgang durch das Driicken des Scanbutton ausgelést. Die im Netz gefundenen
UNIGATE®-Gerate werden in dem groRen Fenster des UNIGATE®-Scan mit MAC-Adresse, IP-
Adresse, Typbezeichnung und Software-Revision angezeigt.

Aus der Liste der angezeigten UNIGATE® Geréte wahlt man nun das Geréat aus, welches mit
einer neuen IP-Adresse konfiguriert werden soll.

Mit der Blinkfunktion kann man sich vergewissern, ob man das gewiinschte UNIGATE®-Gerat
angewahlt hat. Nach dem betétigen des Blink-Button blinkt an dem angewahlten UNIGATE®-
Gerat die Power/State LED fir ca. 5 Sekunden rot. (Hinweis: Blinkfunktion nur im Datenaus-
tauschmodus verfiigbar)

Ist das richtige UNIGATE®-Gerét ausgewahlt kann man mit dem Set-IP-Button das Gerét mit der
Adresse, die in dem Fenster "IP-Address" angezeigt wird, konfigurieren.

Hierbei wird die IP Adresse im flichtigen Speicher hinterlegt, sie ist sofort verfugbar. Nach einem
Neustart (Power Off/On) ist die alte IP Adresse aus dem EPROM wieder aktiv.

Soll die Adresse permanent im UNIGATE® gespeichert bleiben muss in dem Feld "set_perm" der
Haken gesetzt werden.

Hierbei wird die IP Adresse erst nach einem Neustart aktiv.
Befindet sich das UNIGATE® im Run-Modus und das default Script ,Universalscript

Deutschmann EL*“ ist geladen, macht das UNIGATE® selbsténdig einen Neustart. (Dies kann bis
zu 10 Sekunden dauern.)

Wird das UNIGATE® anschlieRend ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, so kann mit
dem nachsten Scanvorgang Uberpriift werden, ob die neue Adresse korrekt ibernommen wurde.

Im Auslieferungszustand bzw. nach einem ,,Reset Device* mit WINGATE ist
die IP Adresse 0.0.0.0 im EPROM hinterlegt. Da 0.0.0.0 nicht erlaubt ist mel-

det sich das UNIGATE® mit der Adresse ,169.254.xx.yy“ im SCAN-Tool.
(xx.yy = die letzten beiden Stellen der MAC Adresse)
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17 Implementierte Protokolle im UNIGATE® EL

Das UNIGATE® EL wird mit dem Script “Universalscript Deutschmann EL“ ausgeliefert. Die Kon-
figuration erfolgt im Konfigurationsmodus (siehe Kapitel 4.1) mit der Software WINGATE ab
Version V2.82 und wcf - Datei ab 403.

Achtung: Wird ein Reset Device durchgefiihrt, geht moglicherweise (je

nach Firmware-Version des UNIGATE®) das “Universalscript“ verloren und
muss neu eingespielt werden.

Das Script finden Sie auf der Deutschmann Support-DVD im Verzeichnis
\Software\Scripts\UniversalScript\EL.

17.1 Implementierte Transportprotokolle an der EL Schnittstelle
e TCP server (port23) default

e UDP

e TCP server

e TCP client

e Modbus TCP server

e Modbus TCP client

e Universal Modbus TCP server

¢ Universal Modbus TCP client

Hinweis: Ein Datenaustausch ist erst méglich wenn der PROFINET im
,Data-Exchange”“ ist.
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17.2 Konfigurationsmoglichkeiten der einzelnen Transportprotokolle

(EL) Universal .
TCP Modbus | Modbus Universal
Transport
rotocol| server | UDP | 'CF TCP TCP Tcp | Modbus | hodbus
server client . TCP .
P (port 23) server client TCP client
arameter server
(EL) IP address v v v v v v v v
UNIGATE
(EL)Subnet | | v v v v v v
mask
(EL) |P address ‘/ \/ ‘/ ‘/ \/ ‘/ \/ ‘/
gateway
(EL) IP address v v v v
target
(EL) Send port v v v
(dec)
(EL) Receive v v v
port (dec)
(EL) TCP
response time v v v v v v
(0 off 1..65sec)
Modbus v
Timeout (10ms)
RX Poll Retry v
RX Poll Delay v
(10 ms)
Req. 1-22 v
Slave ID
Req. 1-22 Mod- v
bus Function
Req. 1-22 v
StartAdr (hex)
Req. 1-22
No of Points v
(dec)
Req. 1-22
Fieldbus 4
Map Adr(Byte)

17.21 Parameter TCP response time (0 off 1..65 sec)

Dieser Parameter ist ab dem Universalscript Deutschmann EL V1.5.0, in Verbindung mit der
WCF-Datei 408, verfugbar.

Mit diesem Parameter kann die TCP-Verbindung an der Ethernet-Schnittstelle Gberwacht wer-
den. Wenn also nach der eingestellten Response time keine Daten mehr von der Ethernet-
Schnittstelle empfangen werden, wird die TCP-Verbindung automatisch getrennt und anschlie-
Rend neu aufgebaut.
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Die Response time kann zwischen 1-65 Sekunden eingestellt werden. Wird der Wert auf ,0"
(default) eingestellt, ist der Parameter bzw. die Uberwachung inaktiv.

17.3 Funktionsweise der einzelnen Transportprotokolle

17.3.1 TCP server

TCP (server), Send + Receive Port 23
Transparenter Datenaustausch mit Feldbus (PROFINET)

Datenaufbau

Fieldbus || TriZEer fIl Length
[=ptiznall [optienal]

17.3.2 UDP
Datenaufbau

[optiznall

Fieldbus | TrEEer (|| Lensth
[=ptiznall

17.3.2.1 UDP (mit einem Remote Teilnehmer)

Konfiguration: (EL) IP address target = 0

Ist dieser Parameter 0 muss erst ein UDP Teilehmer ein UDP Paket an das UNIGATE® senden,
das UNIGATE® merkt sich die Sender IP und schickt es dorthin zuriick.

—

IP — + Fieldbus
@ | IP Remote|
UNIGATE

LUDP Sender )
Fieldbus

@ | IP Remote|
UNIGATE
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17.3.2.2 UDP (mit mehr als einem Remote Teilnehmer)
Konfiguration: (EL) IP address target = 0

1. Remote with IPx sends

 P— Fieldbus
UNIGATE
 I——

UNIGATE® sendet solange an IPx zuriick bis IPy 2x hintereinander ein UDP Paket an das
UNIGATE® gesendet hat.

2. Remote with 1Py sends

2x% UDP Packet  P— Fieldbus
UNIGATE
 I——

Hinweis: Dieser Mechanismus wurde aus Sicherheitsgriinden in das
UNIGATE® gebaut.

17.3.2.3 UDP - Konfiguration: (EL) IP address target > 0

Wird dieser Parameter mit einer giiltigen IP Adresse gesetzt, sendet das UNIGATE® die Pro-
zessdaten selbststandig dorthin. Die Prozessdaten werden solange gesendet bis ein Remote
Teilnehmer mit einer anderen IP Adresse ein Paket an das UNIGATE® sendet, dann verhélt sich
das UNIGATE® wie vorher beschrieben wenn als Target IP der Wert 0 eingetragen wére.

Nach einem Neustart ist die konfigurierte Target IP wieder gliltig.

Remote IP
127161514 Target IP _
eq. Fieldbus
127161514
Remote IP
17.18.19.20
UNIGATE Fieldbus
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17.3.3 TCP (server)

Sobald ein Remote Teilnehmer als Client eine Verbindung mit dem UNIGATE® startet, wechselt
der Status in den Datenaustausch (die griine Power/State LED wechselt von griin blinkend in
grin leuchtend).

Bei dieser Verbindungsart ist es unerheblich wer zuerst ein Paket sendet, da der Client aktiv eine
Verbindung mit dem UNIGATE® hergestellt hat.

Es kann keine zweite TCP/IP Verbindung hergestellt werden.

Remote TCR/IP Client

connection set-up UNIGATE
Senver
Remote TCR/IP Client FPackets can be Fieldbus
exchanged

Hinweis: Beendet der Client die Verbindung bei laufender Kommunikation

(d.h. das UNIGATE® sendet TCP/IP Pakete) wird der Systemfehler 14 an den
LED‘s angezeigt.

Hinweis: Es gibt keine Information iiber den Link-Status (d.h. ob ein RJ45
Stecker mit einer Gegenstelle verbunden ist).

Hinweis: Automatischer Timeout nach 45 Sekunden wenn bei einem TCP/IP
Paket kein Acknowledge (ACK) von der Gegenstelle zuriickkommt. Das
UNIGATE® schlieBt die Verbindung selbststidndig. Die griine Power/State
LED blinkt.

Dies kann passieren wenn der Client nicht mehr verfiigbar ist.

Sobald ein Client verfiigbar ist, kann dieser eine Verbindung mit dem

UNIGATE® éffnen.

TCP/IP Client
Client has a connection
to the UNIGATE Server
UNIGATE

Verbindung wird getrennt, ohne dass der Client das dem Server (UNIGATE®) mitteilt.
TCF/IF Packet

UNIGATE |t Fic|dbuis

Af—
[no ACK]

0...4% Seconds
UNIGATE closes the connection.
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17.3.4 TCP (client)
Konfiguration: (EL) IP address target: >0

Das UNIGATE® versucht beim Hochfahren (Power ON) eine TCP/IP Verbindung mit dem
Remote Teilnehmer herzustellen, der unter der IP Address Target konfiguriert ist.

Solange dieser im Netz nicht verfiigbar ist, versucht das UNIGATE® zyklisch (alle 17 ms) eine
Verbindung zum Server herzustellen. Die Power/State LED blinkt griin.

Ist der Teilnehmer als Server gestartet, wechselt das UNIGATE® in den Status Data Exchange
(Power/State LED = griin leuchtend).

Wird der Server gestoppt wechselt die LED in blinkend, das UNIGATE® verlasst den Status Data
Exchange.

Remote TCR/RP (Server)

Power On
2ot TCPAP f1epip client
connection UNIGATE

Hinweis: Wenn bei einer TCP/IP Verbindung das Kabel gezogen und dann

eine Nachricht vom UNIGATE® an den TCP/IP Server gesendet wird, kann

es einige Sekunden dauern bis der Status Data Exchange (Power / State

LED = griin leuchtend) wechselt. Das UNIGATE® versucht eine Verbindung

herzustellen (Power / State LED = griin blinkend).

Wird die Verbindung wieder hergestellt, steht nach ca. 5 Sekunden die Ver-
bindung wieder.

Client
S < .
erver UNIGATE
LY Fi
T . Client
2
Server < RIS > | unicaTE
1” \\
’ “

0 ... 80 seconds

Status disconnected

The UMIGATE attempts to restore the
connection to the server cyclically.

0 ...5 seconds
R4S QK Client

Server « | UnigaTE
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17.3.5 Modbus TCP (server)

Das UNIGATE® ist auf der Ethernet-Seite Server und wartet auf eine Verbindung.

Remote Modbus TCP/IP (Client) ——— Modbus TCP Fieldbus
(port 502) server
UNIGATE
Client establishes connection
EL Status: Data Exchange (Power / State LED = lights green)
Remote sends Modbus Frame.
E.g. Slave ID =1
FC=3
Start Address = 0001
No. Of Reg. =2
Fieldbus___
Configuration: Data_Exchange = On Trigger (recommendation)
L Request Modbus TCP
server 01 01 03 00 00 00 02 ]
UNIGATE — — - - Fieldous
Nol of
Start Reg
Address
FC
Slave ID
Trigger
Byte Byte Ic:ount
|
R Modbus TCP 01 01 03 04 31 32 33 34
esponse server . )
Fieldb
UNIGATE -— elabus
Process data
23.6.17
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17.3.6 Modbus TCP (client)

Nach dem Einschalten ist das gleiche Verhalten wie unter TCP (client) (siehe Kapitel 17.3.4)
beschrieben.

@ Request

Modbus TCP
Request Modbus TCP 01 01 03 00 01 00 02 .
@ « client ‘ Fieldbus
UNIGATE l
Trigger Byte (see Chapter Triggerbyte)
{recommended)
Response
Modbus TCP
Response Modbus TCP 01 01 03 04 31 32 ..
- client , Fieldbus
- UNIGATE l

Trigger Byte (see Chapter Trigger Byte)
{recommended)

Erklarung

1.
Die Feldbus SPS sendet einen Request im Modbus RTU-Format, ohne Checksumme

2.
Das UNIGATE® sendet einen TCP Frame als Modbus TCP Req. Die Sendelénge berechnet
sich das UNIGATE® automatisch.

3

Der Modbus TCP Server (Remote) sendet den geforderten Response an das UNIGATE®
zurlck.

4

Das UNIGATE® sendet dann die Modbus TCP Response im Modbus RTU-Format an die Feld-
bus SPS zurtck.

Hinweis: Erst nach dem 4. Schritt sollte ein neuer Request (1.) gestartet
werden.
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17.3.7 Universal Modbus TCP (server)
Das UNIGATE® fungiert hier als Dual-Port-RAM.

Hinweis: Die Modbus Slave ID wird nicht ausgewertet.

Modbus TCP Frame:

Slave
o | FC

Modbus RTU Frame (without checksum)
- o

6 Byte Header

1
1
1
Is automatically : Is processed in the Script.
processed by the 1
firmware. :
1
Maximale Anfrage Lange: FC3 =>125-3 =122 Byte = 61 Register
+
FC4

Maximale Write Auftrag Lange
bei Adresse 0x0000 (Rohwert): FC16 => 125 -7 = 118 Byte = 59 Register

Weitere Informationen finden Sie in Bild 1.

Einfuhrung des Universal Modbus server Protokoll

Example for a connected Modbus Master that sends a request for read data (Starfing address 00 01)

Request :
0103 000700 14 .. . UNIGATE®

(server)

Data exchange

Response
0103250304 0506 .

2

Bild 1: Universal Modbus server Protokoll
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Speicheraufteilung bei Universal Modbus TCP (Server)

1024 Byte [Idx]
Modbus Address

0 0 1

1 2 3

3 4 5

3 B 7

. | | .

| |

. I I .

510 1020 1021

511 1022 1023
I—» OxD3FF
Ox03FE

Beispiel: Beschreiben der letzten Reg.Adr. (511)
FC16: [SIv ID] [FC] 01 FF 00 01 02 xx yy ...

Hinweis: In den Projektierungstools (z.B. Modscan) oder den Beschreibun-
gen wird die Adresse mit einem Offset von +1 versehen, also: 0200. Als
realer Rohwert fiir die Adresse wird 01 FF iibertragen, und auch so im
Script ausgewertet.
Wird eine Registeradresse ab einschlieflich 512 (Rohwert) versucht zu
beschreiben, gibt es einen ,,Exception response 2“.
Wird versucht liber den Speicherbereich von 1024 Byte zu schreiben, wird automatisch
auf 1024 begrenzt. Es gibt kein Exception-Response.

Ubertragen im Little Endian Format

Modbus TCP  FC16 FIELDBUS
(cienty < UNIGATE «—  pLC

1. Register: 0x1A2B ldx [0] Ox1A 1. Byte: Ox1A

2. Register: 0x3C4D 1 0x2B 2. Byte: 0x2B

2 0x3C 3. Byte: 0x3C

3 0D 4. Byte: 04D

Hinweis FC1 (Coil status):

Client liest Coil

Als Startadresse muss immer ein vielfaches von 8 genommen werden.
Beginnend bei 0. Erlaubt sind somit 0, 8, 16, 24, ... 120 (Rohwert).

Dies gilt auch fiir den Schreibbefehl ,,Force Coils“.

FC17 (Anwenderspezifisch)

Byte 1...4 Feldbus Status der UNIGATE® CL Basis

Byte 5+ 6 Script Error (siehe Protocol Developer Hilfe)

Byte 7 +8 System Error (siehe Kapitel 10, Fehlerbehandlung)
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17.3.8 Universal Modbus TCP (client)

Modbus Timeout: 0 (nicht erlaubt)
Die [EL] TCP response time ist einstellbar von 1 bis 65 Sekunden (0 = ohne Response Time). Es
wird empfohlen eine Zeit einzustellen.

Hinweis: Bei einem fehlerhaften Read Response werden die Daten automatisch auf OxFF
gesetzt.

17.3.8.1 Datenaufbau Feldbusseite (z.B. PROFIBUS):
Gilt far In und Out

1. Byte: Trigger-Byte, optional (siehe Kapitel 17.5, Triggerbyte)
2. Byte: Feldbuslangen-Byte, optional (siehe Kapitel 17.6, Das Langenbyte)
3. Prozessdaten

Datenaufbau

(optional)  (optionaly

Fieldbus | Trigger LengthBus

Frocess data ‘

4

D ata field ‘ CRC-high ‘ CRC-law

Ethernet Bus

Address | Function

17.3.8.2 Datenaufbau Ethernetseite:
Nach Modbus RTU Master Definition.

Unterstitzte Funktionen:

Read coil status FC1 (No. of Points = Bit)
Read input status FC2 (No. of Points = Bit)
Read multiple register FC3 (No. of Points = Word)
Read input registers FC4 (No. of Points = Word)
Force single coil FC5 (No. of Points — not used = fix 1 Bit)
Preset single register FC6 (No. of Points — not used = fix 1 Word)
Force multiple coils FC15 (No. of Points = Bit)
Preset multiple register FC16 (No. of Points = Word)
Hinweis:

status and coil = 1 Bit, register = 16 Bit.

FC 1 + 2 sowie FC 3 + 4 sind im Prinzip gleich, der einzige Unterschied ist die Definition der
Startadresse.

Bei FC1 fangt sie bei Null an, bei FC2 bei 10 000.
Bei FC3 fangt sie bei 40 000 an, bei FC4 bei 30 000

Hinweis FC5:
Es wird nur 1 Bit gesetzt, auch wenn in WINGATE NoOf Points einstellbar ist.
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17.3.8.3 Konfiguration: liber Wingate ab wcf Datei Version 403

Parameter Name Wertebereich Erklarung

Modbus Timeout (10ms) |1 ... 255 (10ms ... 2550ms) |Maximale Wartezeit auf den “Response”
bevor ein Error 9 fur Timeout generiert wird.
Ist ,RX Poll Retry“ > 0 wird erst nach den
Wiederholversuchen ein Error generiert.

RX Poll Retry Wiederholversuche des letzten, ungiiltig
beantworteten, “Request”
RX Poll Delay (10ms) Pause vor dem néachsten “Request”

Konfigurationsparameter fiir einen Modbus Request:

Req. 1 Slave ID: Slave ID des Modbusslaveteilnehmers

Req. 1 Modbus Function: s. “Unterstiitzte Funktionen”

Req. 1 StartAdr (hex): Startadresse (High / Low) der Modbusregister ab der gelesen/geschrie-
ben werden soll.

Req. 1 No. of Points (dec): Anzahl der zu lesenden/schreibenden Register/Coils

Req. 1 Fieldbus Map Adr(Byte): Position des zu kopierenden Prozesswertes aus/zu dem Feld-
busbereich, je nach Schreib/Lesebefehl. Ist der Wert NULL, werden die Prozessdaten automa-
tisch hintereinander gereiht.

Es koénnen bis zu 22 Requests konfiguriert werden.

Zusatzliche Konfigurationsmoglichkeiten in der Einstellung ..Req. ... Modbus Function®:

jump to Req. 1: springe zum 1. Requesteintrag
disable this Req.: Uberspringe diesen Request und fiihre den nachsten Request-Eintrag aus.

10ms)“: einstellbar in 10ms Schritten
hex)“: Eingabe in hexadezimaler Schreibweise.
dec)": Eingabe in dezimaler Schreibweise.

Byte): Zahlweise in Byte, angefangen bei Position Null. !!! Achtung: Bei Lesebefehle, z.B. FC3, ist nach dem Trigger-
und Langenbyte der erste Prozesswert die Position Null, die auf den Feldbus zur SPS kopiert wird.
Bei Schreibbefehlen, z.B. FC186, ist die Position Null das Triggerbyte.

o
o
o
o
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Weitere Informationen finden Sie in Bild 2.

Universal Modbus

Example: UNIGATE® act as Modbus TCP (client) send a request for read data (Starting address 01)

Request

010300010002 g

S45= se
B et Data exchange

Response Buffer
Register 0103 04 0202 03 03

Address value(hex) g In
40 000 0x0101 S
40001 %0202 02
40 002 0%0303 03
40003 0x0404 03

00

oo

Bild 2: Universal Modbus TCP client protocol

17.4 Auslieferungszustand (Werkseinstellung)
- TCP server (port 23), Protokollbeschreibung siehe Kapitel 17.3.1.

17.4.1 Erstinbetriebnahme (Quick Start)
Im Auslieferungszustand befindet sich das Gerat in einem betriebsfahigen Zustand.

Zur Information: DHCP wird nicht unterstutzt
1. EL IP Adresse vergeben:
- WINGATE
oder
- UNIGATE Scantool
2. PROFINET Adresse und Geratenamen zuweisen (siehe Kapitel 19.6 und Kapitel 19.7)

3. PROFINET Master mit GSDML-Datei flir UNIGATE CL konfigurieren und z.B. Model 8
Byte In/Out wahlen.

4. UNIGATE im Datenaustauschmodus starten (S4 + S5 = 00), TCP/IP (Client) starten.
Jetzt kdnnen die Prozessdaten in beide Richtungen gesendet werden.
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17.5 Triggerbyte

Da die Daten bei PROFINET immer zyklisch Ubertragen werden, muss das Gateway erkennen,
wann der Anwender neue Daten Uber die serielle Schnittstelle verschicken will. Dies geschieht
normalerweise dadurch, dass das Gateway die Daten, die Gber PROFINET Ubertragen werden
mit den intern gespeicherten alten Daten vergleicht - Datenaustausch bei Anderung (Fieldbus
Data exchange — On Change). In manchen Fallen kann das aber nicht als Kriterium verwendet
werden, z. B. wenn immer die gleichen Daten gesendet werden sollen. Aus diesem Grund kann
der Anwender einstellen, dass er Uber ein Triggerbyte das Senden steuern will (Fieldbus Data
exchange — On Trigger). In diesem Modus sendet das Gateway immer (und nur dann), wenn
das Triggerbyte verandert wird.

Entsprechend kann im normalen Modus das Anwendungsprogramm in der Steuerung nicht
erkennen, ob das Gateway mehrere gleiche Telegramme empfangen hat. Wenn der Trigger-
byte-Modus eingeschaltet ist, inkrementiert das Gateway das Triggerbyte jedesmal, wenn ein
Telegramm empfangen wurde.

Als Triggerbyte wird das erste Byte im PROFINET-Ein-/Ausgangsdatenpuffer verwendet, wenn
dieser Modus eingeschaltet ist.

17.6 Das Langenbyte

Es kann konfiguriert werden, ob die Sendelange als Byte im Ein-/Ausgangsdatenbereich mit
abgelegt wird (Fieldbus lengthbyte — active). In Senderichtung werden so viele Bytes ver-
schickt, wie in diesem Byte angegeben sind. Beim Empfang eines Telegramms tragt das Gate-
way die Anzahl empfangener Zeichen ein.

17.7 Swap word

Bei aktivierten ,Swap word® werden die Daten vom und zum Feldbus wortweise getauscht. D.h.
High und Low Byte in einem 16 Bit Wort werden getauscht tbertragen.
Es betrifft den ganzen Feldbus-Buffer.
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18 Technische Daten

18.1 Geratedaten

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die technischen Daten der Baugruppe.

Nr. |Parameter Daten Erlauterungen
1 |Einsatzort Schaltschrank Hutschienenmontage
2 |Schutzart 1P20 Fremdkorper und Wasserschutz
nach IEC 529 (DIN 40050)
4 |Lebensdauer 10 Jahre
5 |Gehausegrolie 23 x 115 x 111 mm BxTxH
(inkl. Schraub-Steckverbinder)
23 x 115 x 100 mm
(ohne Schraub-Steckverbinder)
6 |Einbaulage Beliebig
7 |Gewicht 160 g
8 |Betriebstemperatur -25°C ... +85°C
9 |Lager-/Transporttemperatur [-40°C ... +85°C
10 |Luftdruck bei Betrieb 795 hPa ... 1080hPa
bei Transport 660 hPa ... 1080hPa
11 |Aufstellungshdhe 2000 m Ohne Einschrankungen
4000 m mit Einschrankungen -
Umgebungstemperatur < 40°C
12 |Relative Luftfeuchte Max. 80% Nicht kondensierend,
keine korrosive Atmosphare
14 |Externe 10..33v DC Standardnetzteil nach DIN 19240
Versorgungsspannung
15 |Stromaufnahme bei 24VDC |Typ. 160 mA
max 200 mA
17 |Verpolungsschutz Ja Gerat funktioniert jedoch nicht!
18 |Kurzschlussschutz Ja
19 |Uberlastschutz Poly-Switch Thermosicherung
20 |Unterspannungserkennung (< 9V DC
(USP)
21 |Spannungsausfall- >5ms Gerét voll funktionsfahig
Uberbriickung

Tabelle: Technische Daten der Baugruppe
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Technische Daten

18.1.1

Schnittstellendaten

In der nachfolgenden Tabelle sind technische Daten der auf dem Gerat vorhandenen Schnittstel-
len aufgelistet. Die Daten sind den entsprechenden Normen entnommen.

Schnittstellenbezeich- [PROFINET-IO RS232-C RS485/RS422 Ethernet
nung
Nr |physikalische Schnitt- |[Ethernet 100BASE- |RS232-C RS485/RS422 Ethernet 10/
stelle T 100BASE-T
Norm DIN 66020 EIA-Standard
2 |Ubertragungsart symmetrisch asymmetrisch |symmetrisch symmetrisch
asynchron asynchron asynchron asynchron
seriell seriell seriell seriell
vollduplex vollduplex halbduplex vollduplex
vollduplex bei RS422 [halbduplex
— Differenzsignal — Pegel — Differenzsignal — Differenzsignal
3 |Ubertragungsverfahren |Multimaster CSMA/ |Master / Slave |Master / Slave Multimaster
CD CSMA/CD
4 |Teilnehmerzahl:
- Sender 512 1 32 512
- Empféanger 512 1 32 512
5 |Kabellange:
- maximal 100 m 15 m 1200 m 100 m
- baudratenabhangig nein <93,75 kBd—1200 m
312, kBd—500 m
625 kBd—>250 m
Bus-Topologie Stern Pkt.-zu-Pkt. Linie Stern
Datenrate:
- maximal 100 Mbit/s 120 kBit/s 520 kBaud 100 Mbit/s
- Standardwerte 2,4 k/B 2,4 kBit/s 10 Mbit/s
4,8 k/B 4,8 kBit/s 100 Mbit/s
9,6 kBit/s 9,6 kBit/s (autodetect)
19,2 kBit/s 19,2 kBit/s
38,4 kBit/s 57,6 kB
312,5kB
8 |Sender:
- Belastung 100 Q 3...7kQ 54 Q 100 Q
- max. Spannung +25V -7V.. 12V
- Signal ohne Belastung +15V +5V
- Signal mit Belastung +5V +15V
9 |Empfanger:
- Eingangswiderstand {100 Q 3..7Q 12Q 100 Q
- max. Eingangssignal +15V -7V .12V
- Empfindlichkeit +3V +0,2V
10| Sendebereich (SPACE):
- Spgspegel +3..+15V |-0,2..+0,2V
- Logikpegel 0 0
11 |Sendepause (MARK):
- Spgspegel -3...-15V +15...+5V
- Logikpegel 1 1

Tabelle: Technische Daten der an der Baugruppe vorhandenen Schnittstellen
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19 Inbetriebnahmeleitfaden
19.1 Beachte

Die Inbetriebnahme des UNIGATE® darf nur von geschultem Personal unter Beachtung der
Sicherheitsvorschriften durchgefihrt werden.

19.2 Komponenten

Zur Inbetriebnahme des UNIGATE® benétigen Sie folgende Komponenten:

o UNIGATE®

¢ Verbindungskabel vom Gateway zum Prozess hin

¢ Verbindungskabel fir den Ethernet-Anschluss

* Verbindungsstecker fiir den PROFINET-Anschluss an das Gateway

e Ethernet-Kabel (Dieses Kabel ist in der Regel vorort verfiigbar!)

¢ 10..33 VDC-Spannungsversorgung (DIN 19240)

¢ Typ- bzw. GSD-Datei (die auf dem XML-orientierten Standard GSDML basiert) und Betriebs-
anleitung (eine Muster-GSD-Datei sowie das Handbuch kénnen separat bestellt oder kosten-
frei aus dem Internet unter www.deutschmann.de bezogen werden).

19.3 Montage

Die Baugruppe UNIGATE® EL-PN hat die Schutzart IP20 und ist somit fiir den
Schaltschrankeinsatz geeignet. Das Gerat ist fir das Aufschnappen auf eine 35 mm
Hutprofilschiene ausgelegt.

19.4 MaRBzeichnung UNIGATE® EL-PROFINET-IO
100 23

115

19.5 Inbetriebnahme

Um ein ordnungsgemafes Arbeiten der Baugruppe zu gewahrleisten, missen Sie folgende
Schritte bei der Inbetriebnahme unbedingt durchfiihren:
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19.6 PROFINET Adressvergabe

Hinweis: Im Auslieferungszustand besitzt das Gateway noch keine IP-Adresse!

Ublicherweise wird im Normalbetrieb (Datenaustauschmodus) die IP-Adresse dem Gateway
vom PROFINET-IO-Controller (SPS) zugewiesen. Dazu besitzt das Gateway einen Geratena-
men Uber den es angesprochen wird (siehe Kapitel 19.7). Die IP-Adresse kann auch manuell
oder Uber einen DHCP-Server zugewiesen werden.

19.7 PROFINET Geratename

Hinweis: Im Auslieferungszustand besitzt das Gateway noch keinen Geratenamen!

Der Geratename wird Uber die Projektierungssoftware dem Gateway zugewiesen. Alternativ
dazu kann der Geratename auch iber FTP (Datei ,devname. txt") oder das Script geandert
werden.

Fiar den Geratenamen gelten, der PROFINET Spezifikation entsprechend, folgende Regeln:

* Er besteht aus einem oder mehreren durch einen Punkt getrennten Namensteilen.

* Die Gesamtlange betragt 1 bis 240 Zeichen.

* Die Lange eines Namensteils betragt 1 bis 63 Zeichen.

* Ein Namensteil besteht ausschlieRlich aus Kleinbuchstaben, Zahlen und dem Bindestrich.

* Weder das erste noch das letze Zeichen eines Namensteils ist ein Bindestrich.

* Der erste Namensteil beginnt nicht mit "port-xyz" oder "port-xyz-abcde", wobei a, b, c, d, e, x,
y und z Ziffern sind.

* Er hat nicht die Form "k.l.m.n", wobei k, I, m und n Zahlen zwischen 0 und 999 sind.

19.8 PROFINET-Anschluss

Verbinden Sie das Gerat mit dem PROFINET an der Schnittstelle mit der Bezeichnung "RJ45
Profinet-10“.

19.9 Ethernet-Anschluss

Verbinden Sie das Gerat mit dem Ethernet-Netzwerk an der Schnittstelle X5 mit der Bezeich-
nung ,RJ45 Ethernet".

19.10 Anschluss des Prozessgerates

Zur Inbetriebnahme des Prozessgerates lesen Sie bitte auch dessen Betriebsanleitung.

19.11 Schirmanschluss

Erden Sie die Hutschiene, auf der die Baugruppe aufgeschnappt wurde.

19.12 Versorgungsspannung anschlieBen

SchlieRen Sie bitte 10..33 V Gleichspannung an die dafir vorgesehenen Klemmen an.

19.13 Projektierung

Verwenden Sie zum Projektieren ein beliebiges Projektierungstool.
Falls die bendtigte GSD-Datei nicht mit lnrem Projektierungstool ausgeliefert wurde, kann eine
Muster-Datei aus dem Internet (www.deutschmann.de) bezogen werden.
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19.14 Literaturhinweis

Zum schnellen und intensiven Einstieg in die Thematik des PROFINET wird das Buch "Der
Schnelleinstieg in PROFINET", Autor. M.Popp und K. Weber empfohlen. Das Buch ist Uiber die
PROFIBUS Nutzerorganisation, Best. Nr 4.181 beziehbar.

Anschrift;

PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.
Haid-und-Neu-Str. 7

D-76131 Karlsruhe

Tel: 0721 9658 590
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20 Service

Sollten einmal Fragen auftreten, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, finden Sie im

e FAQ/Wiki Bereich unserer Homepage www.deutschmann.de oder www.wiki.deutschmann.de
weiterfuihrende Informationen.

Falls dennoch Fragen unbeantwortet bleiben sollten wenden Sie sich direkt an uns. |
Bitte halten Sie fiir Ihren Anruf folgende Angaben bereit:

e Geratebezeichnung

e Seriennummer (S/N)

e Artikel-Nummer

e Fehlernummer und Fehlerbeschreibung

Ihre Anfragen werden im Support Center aufgenommen und schnellstmdglich von unserem Sup-
port Team bearbeitet. (In der Regel innerhalb 1 Arbeitstag, selten langer als 3 Arbeitstage.)

Der technische Support ist erreichbar von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 12.00 und von
13.00 bis 16.00, Freitag von 8.00 bis 12.00 (MEZ).

Deutschmann Automation GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Stralte 8
D-65520 Bad-Camberg

Zentrale und Verkauf +49 6434 9433-0
Technischer Support +49 6434 9433-33
Fax Verkauf +49 6434 9433-40

Fax Technischer Support  +49 6434 9433-44
Email Technischer Support support@deutschmann.de

20.1 Einsendung eines Gerates

Bei der Einsendung eines Gerates bendtigen wir eine moglichst umfassende Fehlerbeschrei-
bung. Insbesonders bendtigen wir die nachfolgenden Angaben:

¢ Welche Fehlernummer wurde angezeigt
¢ Wie grol} ist die Versorgungsspannung (£0,5V) mit angeschlossenem Gateway
¢ \Was waren die letzten Aktivitadten am Gerat (Programmierung, Fehler beim Einschalten, ...)

Je genauer lhre Angaben und Fehlerbeschreibung, umso exakter kdnnen wir die mdglichen
Ursachen prifen.

20.2 Download von PC-Software

Von unserem Internet-Server kdnnen Sie kostenlos aktuelle Informationen und Software laden.

http://www.deutschmann.de
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21 Anhang

Allgemein

CL = Produktgruppe CL (Compact Line)

CM = Produktgruppe CM (CANopen Line)

CX =  Produktgruppe CX

EL = Produktgruppe EL (Ethernet Line)

FC = Produktgruppe FC (Fast Connect)

GT =  Galvanische Trennung RS-Seite

GY =  Gehausefarbe grau

MB =  Produktgruppe MB

RS = Produktgruppe RS

SC =  Produktgruppe SC (Script)

232/485 =  Schnittstelle RS232 und RS485 umschaltbar

232/422 =  Schnittstelle RS232 und RS422 umschaltbar

DB = zusatzlich eine RS232 DEBUG-Schnittstelle

D9 =  Anschluss der RS (ber 9pol. D-SUB statt 5pol. Schraub-Steckverbinder

PL = Nur Platine ohne DIN-Schienenmodul und ohne Gehausedeckel

PD = Nur Platine ohne DIN-Schienenmodul mit Gehdusedeckel

AG =  Gateway montiert im Aludruckgussgehause

EG =  Gateway montiert im Edelstahlgehause

IC = Produktgruppe IC (IC-Bauform DIL32)

108 =  Option 1/08

16 =  Scriptspeicher auf 16KB erweitert

5V = Betriebsspannung 5V

3,3V =  Betriebsspannung 3,3V

Feldbus

ASI =  AS-Interface (AS-i)

Bl =  BACnet/IP

BMS = BACnet MSTB

CcoO =  CANopen

C4 =  CANopen V4

C4X = CANopen V4-Variante X (siehe Vergleichstabelle UNIGATE® IC beim jeweiligen
Produkt)

DN =  DeviceNet

EC =  EtherCAT

El =  EtherNet/IP

FE = Ethernet 10/100 MBit

FEX =  Ethernet 10/100 MBit-Variante X (siehe Vergleichstabelle UNIGATE® IC beim
jeweiligen Produkt)

IB = Interbus

IBL = Interbus

LN62 = LONWorks62

LN512 = LONWorks512

ModTCP =  ModbusTCP

MPI =  Siemens MPI®

PL =  Powerlink

PN = Profinet-IO

PBDP =  ProfibusDP
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PBDPL = ProfibusDP-Variante L (siehe Vergleichstabelle UNIGATE® IC beim jeweiligen
Produkt)

PBDPX = ProfibusDP-Variante X (siehe Vergleichstabelle UNIGATE® IC beim jeweiligen
Produkt)

PBDPVO =  ProfibusDPV0O

PBDPV1 =  ProfibusDPV1

RS =  Serial RS232/485/422

21.1 Hexadezimal-Tabelle

Hex Dezimal Binar
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
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